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Naturmaße nehmen! Koten prüfen! Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau und in den Plänen zu kontrollieren. Bei Divergenzen sind diese einvernehmlich mit dem Planverfasser abzuklären! Konstruktiv
erforderliche Änderungen oder Dimensionskorrekturen sind rechtzeitig vor der Inangriffnahme der Arbeitsdurchführung mit dem Planverfasser festzulegen. Die Bemaßung aller konstruktiven Bauelemente erfolgt
laut stat. Erfordernis! Vom Plan abweichende Durchbrüche müssen von der Statik freigegeben werden. Zu den Ausführungsplänen haben die Pläne der Haustechnik und der Statik Gültigkeit! Bei Divergenzen ist
die Abstimmung mit dem Planverfasser vorzunehmen! Die Einhaltung der Anforderungen im Sinne der Bauvorschriften ist durch geprüfte Gutachten der ausführenden Firmen zu garantieren (Brand-, Schall-,
Wärmeschutz, etc.)! Bauphysikalische Begutachtung durch den/die BauphysikerIn. Toleranzen in Umfang und Qualitäten sind zu berücksichtigen. Alle Ausführungen müssen den relevanten und gültigen Normen
und Richtlinien, etc. entsprechen)! Insbesondere muss die Dampfdichtheit und der Einbau aller Fenster, Türen, Pfosten-Riegelkonstruktionen, etc. gemäß Norm erfolgen. Aufbautenliste beachten.
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ELR  	 E inlagerungsraum
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K IWA  	 K inderwagenraum
PR  	 Putz r aum
SR  	 Schrank raum
TH 	 T reppenhaus
VR  	 Vor raum

W NF  Wohnnutz f läche
NF  Nutz f läche

A W  	 A ussenwand
IW  	 Innenw a nd

FFB 	 Oberkante  Fer t igf ußboden
RFB 	 Oberkante  Rohdeck e
UK F 	 Unterkante  Fer t igf ußboden
UK R 	 Unterkante  Rohdeck e
RDV K 	 Rohdeckenvorderkante
RBV K 	 Rohbodenvorderk ante
RBK 	 Rohbodenk ante
F DOK 	 Fundamentober k ante
F DUK 	 Fundamentunter k ante
GO K 	 Geländeoberk ante
GH 	 Ge länder höhe
W D 	 Wanddur chbr uch
DD 	 Deck endurchbruch
BD 	 Fußbodendur chbr uch
FDD  	 Fundamentdur chbr uch
W S  Wandschlitz
W A  	 Wandausspa r ung
DA  	 Deck enausspa rung
FBA  	 Fußbodenausspa r ung
AD  	 A bgehängte  Decke
NL  Notüber lauf

K S 	 K ana lsohle
HT 	 Haustechnik  (Planer )
EL 	 Elek trotechnik  (Planer )
A Ö 	 Abströmöf f nung
BA 	 Brandabschnit t
BRE 	 Brandrauchent lüf tung
DBA 	 Druck be lüf tungsanlage
RA 	 Rauchabzug
RW A 	 Rauch-/ Wär meabzug
A BL 	 Abluf t
Z UL 	 Zuluf t
RDS 	 Dichte  Rohrdurchf ührung
AB 	 A uf standsbogen
PST 	 Putzstück
K D 	 Kana ldeckel
ÜÖ 	 Überströmöf f nung
TLL	 T rockenlöschle itung

gem.  T RV B  12 8

V SS 	 Vorsatzscha le
LV	 Leerver rohrung
TA	 Taster
RH  Ra umhöhe
HL  Handlauf
OK  	 Oberkante
UK  Unterkante
VK 	 Vorderkante
DL 	 Durchgangs lichte
AL	 Architek tur lichte
RBL 	 Rohbaulichte
STAM	 Stock -A ußenmaß
GL 	 Glaslichte
L IKU 	 L ichtkuppel
F IX 	 F ixverglasung
OL 	 Ober licht
ÜZ 	 Über zug
UZ 	 Unter zug
FT	 Fertigteil
DE 	 Dehnf uge
GK 	 Gipskar ton
DA 	 Dachausst ieg
BA 	 Bodenablauf
RR 	 Regenrohr
PS 	 Putzschacht
HK  Heizkörper
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FA25 - s.D3131

BT2.00.GW.F18

FA25 - s.D3131

D
S

BT2.00.ALL.F01

FA27 - s.D
3135

BT1.00.KI.F01
FA17 - s.D3111

BT1.00.KI.F02
FA17 - s.D3111

BT1.00.KI.F03
FA16 - s.D 3112

BT1.00.KI.V01
VA07

BT1.00.KI.F04
FA17 - s.D3111

BT1.00.KI.F05
FA16 - s.D 3112

BT1.00.KI.F06
FA16 - s.D 3112

BT1.00.KI.F07
FA16 - s.D 3112

BT1.00.KI.F08
FA16 - s.D 3112

BT1.00.KI.F09
FA17 - s.D3111

BT1.00.KI.F10

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.F11

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.F12

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.F13

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.F14

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.V02
VA08

BT1.00.KI.F15

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.F16

FA17 - s.D
3111

BT1.00.KI.F17

FA16 - s.D
 3112

BT1.00.KI.F18

FA18 - s.D
3122

BT1.00.KI.F19

FA19 - s.D
3121

BT1.00.KI.F20

FA18 - s.D
3122

BT1.00.KI.FI10
FI02

BT1.00.KI.FI09
FI01

BT1.00.KI.FI06
FI01

BT1.00.KI.FI02
FI01

B
T1.00.K

I.FI03
FI01b

BT1.00.KI.FI01
FI01

B
T1.00.K

I.FI05
FI01b

B
T1.00.K

I.FI04
FI01b

B
T1

.0
0.

K
I.F

I0
7

FI
01

bB
T1.00.K

I.FI08
FI01b

BT2.00.GW.FI01

FI05

---

BT1.00.KI.P03

PF03 - s.D
3326+3327

BT1.00.KI.P02
PF02 - s.D3324+3325

BT1.00.KI.P01
PF01 - s.D3322+3323

BT2.00.G
W

.P01

PF04 - s.D
3332-3337

BT2.00.GW.T03

TA11 - s.D3281+3282

BT2.00.GW.T01

TA04 - s.D3257+3258

B
T1.00.K

I.T03
TA

09 - s.D
3263+3264

BT1.00.KI.T01
TA03 - s.D3251+3252

BT2.00.ALL.T03
TA07 - s.D3275+3276

BT2.00.ALL.T02

TA06 - s.D3273+3274

T30

B
T1

.0
0.

A
LL

.T
02

TA
05

 - 
s.

D
32

71
+3

27
2

D
S

BT2.00.GW.T04

TA21 - s.D3267+3268

BT2.00.G
W

.T02

TA10 - s.D
3265+3266

D
S

T90

BT1.00.KI.T02

TA08 - s.D3261+3262

BT1.00.ALL.T01

TA01 - s.D
3253+3254

BT2.00.ALL.T01

TA02 - s.D3255+3256

BT2.00.01.TI10

TG07

BT2.00.01.TI09

TG
03b

BT2.00.01.TI08

TG03b

BT2.00.01.TI12

TG05b

BT2.00.01.TI13

TG05b

BT2.00.01.TI14

TG05b

BT2.00.01.TI06

TG03b

BT2.00.01.TI07

TG
05b

BT2.00.01.TI05

TG05b

BT2.00.01.TI03

TG05b

BT2.00.01.TI04

TG
05b

BT2.00.01.TI02

TG
05b

BT2.00.01.TI01

TG
05b

BT2.00.01.TI16

TG
03b

BT2.00.01.TI17

TG
05b

BT2.00.01.TI18

TG
05b

BT2.00.01.TI19

TG06b

BT2.00.01.TI20

TG
05b

BT2.00.01.TI11

TG
07

BT2.00.01.TI15

TG03b

BT1.00.E01.TI26

TG
05

BT1.00.E01.TI24

TG
05

BT1.00.E01.TI27

TG
05

BT1.00.E01.TI28

TG
03

BT1.00.E01.TI25

TG05b

BT1.00.E01.TI23

TG
05

BT1.00.E01.TI21

TG04b

BT1.00.E01.TI22

TG
05

BT1.00.E01.TI29

TG
04

BT1.00.E01.TI30

TG04

BT1.00.E01.TI20

TG
06b

BT1.00.E01.TI19

TG
01b

BT1.00.E01.TI18

TG06b

BT1.00.E01.TI17

TG06b

BT1.00.E01.TI16

TG06

B
T1.00.E

01.TI15
TG

02

BT1.00.E01.TI14
TG06

B
T1.00.E

01.TI01
TG

06

BT1.00.E01.TI02
TG01

BT1.00.E01.TI03
TG04

BT1.00.E01.TI04
TG05

B
T1

.0
0.

E
01

.T
I0

5
TG

06

BT1.00.E01.TI06
TG01

BT1.00.E01.TI07
TG01

BT1.00.E01.TI08
TG01BT1.00.E01.TI09

TG01

BT1.00.E01.TI10
TG01

BT1.00.E01.TI11
TG01

BT1.00.E01.TI12
TG01

BT1.00.E01.TI13
TG01

BT1.00.KI.FI11
FI03

BT2.00.01.IP01

IP02

BT1.00.E01.IP01
IP01

BT2.00.01.IP03

IP07

BT2.00.01.IP02

IP06

BT1.00.E01.IP02
IP05

B
T1

.0
0.

E
01

.S
T0

1

B
T1

.0
0.

E
01

.S
T0

2

B
T1

.0
0.

E
01

.S
T0

3

BT2.00.01.ST01
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UZ 70 / 72

UK= +3,20

U
Z
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U

K
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+3
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UZ 70 / 83
UK= +3,09

U
Z

43
 / 

72
U

K
= 

+3
,2

0

UZ 80 / 71

UK= +3,09

Grundstücksteilung

Fundament
50/50/50
OK=+0,31

Fundament
50/50/50
OK=+0,31

Fundament
50/50/50
OK=-0,08

Fundament
h=47cm

OK=-0, 08

Winkelstütze
100/60

OK=+0,44

Winkelstütze
100/60

OK=+0,44

Winkelstütze
100/60

OK=+0,44

Fundament
OK=+0,59

Fundament
OK=+0,14

Fundament
OK=+0,14

Fundament
h=86cm

OK=+0,31

Fundament
h=86cm

OK=+0,31

Fundament
h=86cm

OK=+0,31

Fundament
OK=+0,59

G
S

E-Verteiler
EDV-

Schrank

Werkbank

W
erkbank

Bandsäge

Hobelmaschine

Absauganlage

Absauganlage

Kantenschleif-

m
aschine

Kantenschleif-

m
aschine

Kreissäge

Steigung 10%

Steigung 15%

BA

BABA

Einbringöffnung

Fettabscheider

Aussp. Sonnenschutz

s. D3124

Aussp. Sonnenschutz

s. D3123

Aussp. Sonnenschutz

s. D3124

Aussp. Sonnenschutz

s. D3123

Aussp. Sonnenschutz

s. D3124

Aussp. Sonnenschutz

s. D3123

Aussp. Sonnenschutz

s. D3125

Aussp. Sonnenschutz

s. D3125

Au
ss

p.
 S

on
ne

ns
ch

ut
z

s.
 D

31
22

Au
ss

p.
 S

on
ne

ns
ch

ut
z

s.
 D

31
21

Au
ss

p.
 S

on
ne

ns
ch

ut
z

s.
 D

31
21

Au
ss

p.
 S

on
ne

ns
ch

ut
z

s.
 D

33
27

Aussp. Sonnenschutz

s. D3347

Vorrüstung für Paketboxen

Aussp. Sonnenschutz
s. D

3119

Aussp. Sonnenschutz
s. D3117

Br
an

ds
ch

ut
zs

ch
ie

be
to

r

E-Verteiler

Fundament OK=+0,00

Combidämpfer
+Untergestell UG II

Induktions-

kochfeld/Einbau

EPO:Enthärter
durchführung

UltraVent Haube

Seitenwand-

Flügeltür/Enth.
Bedienbl./offen

3-seitig-geschlossen

Abstell-/Zwischenboden
Flügeltür+Einwurfklappe

Abfallkorb

Seifen-/Desinfektions-

400x400x250mm

Standrohrventil

Mischbatterie 3/4"400x400x250mm

Standrohrventil

3-seitig-geschlossen, Beckenblende

Schubladenblock

Schiebetürenschrank

Zubringerwagen

Zubringerwagen

2xGN 1/1

3xGN 1/1

Durchschub

Haubenspülmaschine

Wärmetauscher CrNi

Auslauftisch, UB:Abstellrost

Zulauftisch, UB:offen

mit Wärmerückgewinnung

für Tischhöhe 900mm

Enthärter

4 g
es

ch
los

se
ne

 B
öd

en

Bodenrinne

300x300mm

bauseitige

Vorsatzschale

Becken,Pendelbrause

Arbeitstisch-Anlage
in L-Form

Kü
hls

ch
ra

nk
 Z

en
tra

lkä
lte

Tie
fkü

hls
ch

ra
nk

 Z
en

tra
lkä

lte
Re

ga
l

WHS 180

WHS 130

Vorsatzschale

Vorsatzschale

Blende

gußkombinationHandwasch-/Aus-

fektions und

Handtuchspender

Bodenrinne

300x300mm

bauseitige

Wandhängeschrank-Anlage
mit Beleuchtung

Kü
hls

ch
ra

nk
 Z

en
tra

lkä
lte

Bodenrinne

300x300mm

bauseitige

Seifen-/Desin-

u.Handtuchsp.

TP-

Wandverstärkungen

UK=1,30m übFFB,

OK=2.60m übFFB

komplette Länge der Vorsatzschale

UK Gisoton-Halbschale

im Sturzbereich = +2,775

s. D3281

2cm Aussparung im

Sockelbereich umlaufend im

Außenbereich um STB-Wand,

OK= -0,05

s.D1901a

TB-UZ 12,5cm,  F90
UK=+3,09

TB-UZ 12,5cm, F90
UK=+3,09

TB-UZ 20cm
UK=+2,135

TB-UZ 10cm
UK=+2,135

TB-UZ 12,5cm,  F90

UK=+2,89

TBW
 (nicht brennbar)

Aussp. Sonnenschutz

s. D3131

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

Aussp. Sonnenschutz

s. D3114

VSS h=1,20

S
tu

rz
 s

.D
10

15
c

S
oc

ke
l s

.D
10

14
b

Sturz s.D
1015b

Sockel s.D
1014

Sturz s.D1902

Sturz s.D
1015b

Sockel s.D
1014

Sockel s.D
1901b

Sockel s.D1901a

Sturz s.D2011

Sockel s.D1014b

Sockel s.D1904

Sturz s.D
7013

Sockel s.D
1903

Sturz s.D
7013

Sockel s.D
1903

Sturz s.D
2011

Sockel s.D
1014

Sturz s.D1015c

Sockel s.D1014b

Sturz s.D
1015a

Sockel s.D
1013

Sturz s.D1015a

Sockel s.D1013

S
tu

rz
 s

.D
10

15
a

S
oc

ke
l s

.D
10

13

S
tu

rz
 s

.D
10

15
a

S
oc

ke
l s

.D
10

13

Sturz s.D
6013

Sockel s.D
1013

Sturz s.D2025
Sockel s.D1903

Sturz s.D1314a
Sockel s.D1903

Sturz s.D1314b

Waschmaschine/

Trockner bauseits

Enthärter Durchschub-

Haubenspülmaschine

500x400x250mm
Pendelbrause

Zulauftisch, UB:offen

Auslauftisch, UB:Abstellrost

1400x1000x400mm
Dunstabzugshaube

bauseits vorhanden
Arbeitstisch

3300x1100x400mm
Dunstabzugshaube

Induktion 4

MKN Optima700, Kippbratpfanne 2/1
Schubladenblock

Bodenrinne 500x600

baus.vorhanden

Typ 2121401-05

Flügeltüren

Bodenrinne

300x300mm

Regal
4 geschlossenen Böden

plan übernommen
Maß von Architekten-

2-Temperaturenkühlschrank steckerf.

-2°C/+12°C u.-18°C/-22°C

Flügeltür+Einwurfklappe

Abfallkorb

Seifen-/Desinfektions-

HWB+

und Handtuchspender

Sensorbat.

Normalkühlung/Tiefkühlung

W
HS 180

Rational SCC 61E

baus.vorhanden
Combidämpfer+Untergestell

Handwaschbecken

+Sensorbatterie

Handtuch-/

Seifen-/Des-

500x500x250mm

Standrohrventil

Mischbatterie 3/4"

500x500x250mm

Standrohrventil

Schubladenblock

GN 2/1

Fahrgestell

995x340x185mm

3 Wertstoffbehälter

305x445x515mm

Kühlschrank steckerfertig

-0°C/+12°C

Rostmaß 530x530mm

Gelber Sack

Papier

Glas

Schiebetürenschrank

Flügeltür

Abfallrolli

CNS-Hochschrank

mit Flügeltüren

von Decke kommend
Steckdosenwürfel

GN 2/1

2-Temperaturenkühlschrank steckerf.

-2°C/+12°C u.-2°C/+12°CNormalkühlung/Normalkühlung

bauseitige

infektionsspender

AnlageArbeitstisch-

bauseits

Bl.

Bl.

Sauberlaufteppich

Sauberlaufteppich

Sauberlaufteppich

Fundament
OK=-0,11

Fundament
OK=-0,11

Fundament
OK=+0,14

TB-UZ 10cm

UK=+2,89

TB-UZ 10cm
UK=+2,89

EPS 035

TB-UZ 15cm

UK=+1,935

L  WD 1150/400
 OK=10 cm UKD

L  WD 1150/400
 UK = 3120

L  KBB WD 800/450
 UK = 3170

L  KBB WD 800/450
 UK = 3170

L  KBB WD 800/450
 UK = 3170

L  KBB WD 800/450
 UK = 3170

L  WD 650/450
 UK = 3130

L  KBB WD 450/450
 UK = 3170

L  WD 600/500
 UK = 3120

L  WD 800/450
 UK = 3170

L  WD 1200/450
 UK = 3170

L  WD 800/450
 UK = 3170

L  WD 1200/450
 UK = 3170L  WD 1930/450

 UK = 3170

L  WD 1300/450
 UK= 3,17

50 2

3.24 4

1.27
6

86
7

2.6033.401

724

35
6

64
4

1.
45

5

HFBH-Verteiler  WS 1550/125/900
 UK=OKRF

HFBH-Verteiler  WS 1550/125/900
 UK=OKRF

HFBH-Verteiler  WS 1400/125/900
 UK=OKRF

HFBH-Verteiler  WS 1550/125/900

 UK=OKRF

HFBH-Verteiler  WS 1550/100/900

 UK=OKRF

L  WD 800/450
 UK = 3170

L  KBB WD 650/500
 UK = 3120

L  KBB WD 1300/450
 UK = 3170

L  KBB WD  200/200
 UK = 3420

3.903

5.
85

2

HFBH-Verteiler  WS 1400/125/550
 UK=OKRF

HFBH-Verteiler  WS 1550/125/900
 UK=OKRF

S
 KBB WD 500/400

 UK = 3220

L  WD 500/450
 UK = 3170

1.512

2.
54

4

L  KBB WD Ø 250/250
 UK = 3040

L  KBB WD 700/450
 UK = 3170

4.83
1

5.45
1

S
 KBB WD 1354.33/400

 UK = 3220

6.74

SRW
 Rohrhülse Ø 150

 UK = 3283

SSW  DD KBB 500/350

5.45
1

L  WD 1200/500
 UK = 3120

L  WD 1050/380
 UK = 3170

L  WD 650/400

 UK = 3170

L  WD 1400/400
 UK = 3190

K  KBB WD 250/250
 UK = 3320

K  KBB WD 250/250
 UK = 3320

58 85 45
2.822

L  KBB WD Ø 250/250
 UK = 3040

L  KBB WD Ø 250/250
 UK = 3270

L  KBB WD Ø 250/250
 UK = 3270

L  KBB WD  350/350

 UK = 3220

L  KBB WD  350/350

 UK = 3220

L  KBB WD  200/200
 UK = 3165

L  KBB WD  200/200
 UK = 3165

L  KBB WD Ø 200/200
 UK = 3165

L  KBB WD  200/200
 UK = 3165

2.903

S  KBB WD  400/200
 UK = 3115

S  KBB WD  400/200
 UK = 3115

L  WD 1930/950
 UK = 2670

64
4

2.
17

8

40
4

2.
17

8

S  KBB WD  400/200
 UK = 3115

S  KBB WD  800/150

 UK = 0

5.10
4

1.15

1.36
4

3.208

SRW  DD KBB 300/300

SRW  DD KBB 300/300

SRW  DD KBB 300/300

SRW  DD KBB 300/300

SRW  DD KBB 300/300

4.68

3.24 4

992

L  WD 430/360
 UK = 3090

L  WD 430/360
 UK = 3090

L
 WD 630/360

 UK = 3135

1.78

2.449 398

25

2.275

SRW  DD KBB 550/220

SRW  DD KBB 300/300

SRW  DD KBB 300/300

1.685

2.245

31 2

L  WD 300/300
 UK = 3320

SRW  DD KBB 300/300

2.
12

5

355

SRW  DD KBB 300/300

1.
68

5

379

L  WD 800/450
 UK = 3170

S  WD 1200/400
 UK = 3136

L  KBB WD Ø 150

 UK= 3.32

L  WD 800/450
 UK = 3170

L  KBB WD Ø 250/250

 UK= 3.32

L  WD 800/450
 UK = 3170

L  WD  250/250

 UK = 3270

L  WD 1930/450
 UK = 3170

L  WD Ø 125
 UK = 3333

L  WD  150
 UK = 3320

L  WD 1200/450
 UK = 3170

L  WD 1900/450
 UK = 3170

L  WD 500/450
 UK = 3170

L  WD Ø 125
 UK = 3333

L  WD 1930/450
 UK = 3170

L  WD 450/450
 UK = 3170

L  WD 800/450
 UK = 3170

L  WD 1200/850
 UK = 2770

L  WD 650/400
 UK = 3170

L  WD  250/250

 UK = 3270

L  WD 700/450
 UK = 3170

L  WD 1950/450
 UK = 3170

58 1.865

L  WD 800/450
 UK = 3170

2.885
915

64
4

64
4

1.
25

1.
27

3

61
9

61
9

59
4

L  WD 800/450
 UK = 3170

86

1.
02

1.
13

7

1.
15

1

1.747

692 662

1.62
6

1.69

345

L  WD 650/400

 UK = 3170

14

25

S  KBB WD  300/300
 UK = 3320

2.
40

1

L
 WD 620/345

 UK = 3240

L
 WD 620/345

 UK = 3240

1.471

983

L
 WD Ø 550/450

 UK = 3190

SLFertigzelle  DD KBB 300/600

L  DD KBB 530/530

SHFertigzelle  DD KBB 250/800

7.94 7

SHFertigzelle  DD KBB 250/800

SLFertigzelle  DD KBB 300/800

S  DD KBB 400/250

SLFertigzelle  DD KBB 300/800

H  DD KBB 250/350

SSW-RWL  DD KBB 350/800

SHFertigzelle  DD KBB 250/800

SSW  DD KBB 530/350

SSW  DD KBB 530/400

SLFertigzelle  DD KBB 300/800

SHFertigzelle  DD KBB 250/800

3.253

1.00

HSRW+SW  DD KBB 300/1350

SSWL  DD KBB 300/550

4.184

SSW  DD KBB 530/300

2.40
5

H  DD KBB 250/350

2.42

HSRW+SW  DD KBB 250/400

H  DD KBB 250/350

10 5

SSWLFertigzelle  DD KBB 1100/300

2.481 1.054

SRWHFertigzelle  DD KBB 350/600

SSWLFertigzelle  DD KBB 1100/300SHLFertigzelle  DD KBB 600/300

SSWLFertigzelle  DD KBB 1100/300

SRWHFertigzelle  DD KBB 350/600

2.461 1.12

SRWHFertigzelle  DD KBB 350/600

SSWLFertigzelle  DD KBB 1100/300

SSWLFertigzelle  DD KBB 800/300
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2.
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1.
08
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6.049

4.101

SRWHFertigzelle DD KBB 350/700

6.30

SRWHFertigzelle DD KBB 350/700

4.176
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3
2.

46

SRWHFertigzelle  DD KBB 350/700

SSWLFertigzelle  DD KBB 1000/250

SSWLFertigzelle  DD KBB 1000/250

SSWLFertigzelle  DD KBB 1000/300
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1.
10

3.
12
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5
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6.172

2.
46

1.
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5.946SSWLFertigzelle  DD KBB 1000/300

7.849

S  WD 250/250
 OK= UKD

L  WD Ø 450/300

 UK= 3.32L  WD Ø 450/300

 UK= 3.32

L  WD  200/200
 UK = 3165

L
 WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 KBB WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 KBB WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 250/300

 UK = 3240
L

 WD Ø 250/300

 UK = 3240
L

 WD Ø 250/300

 UK = 3240
L

 WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 250/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 1000/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 600/300

 UK = 3240
L

 WD Ø 600/300

 UK = 3240

L
 WD Ø 600/300

 UK = 3240
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 UK = 3270
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EWD 40/20

OK=UKRD

EWD 30/30cm

OK=UKRD

EWD 65/30cm

OK=UKRD

EWD 40/30cm
OK=UKRD

EWD 45/30
OK=UKRD

2.

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 40/20

OK=UKRD

EWD 40/20

OK=UKRD

EWD 45/30
OK=UKRD

EWD 60/25

UKRD

EWD 40/20

OK=20cm UKRD

Steg als Trennung

EDD 30/27

EDD 30/25
EDD 30/25

EDD 30/20
EDD 30/20

EDD 30/25

EDD 30/25

EDD 30/20

EDD 30/25

EDD 30/20

EDD 30/22

EDD 30/22

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 40/30
OK=15cm
von UKRD

EWD 40/40
OK=UKRD

EWD 20/20
OK=UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 40/30

OK=25cm UKRD

EWD 60/20

OK=25cm UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EWD 40/25

OK=15cm

von UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 10/10

OK=UKRD EWD 35/25

OK=25cm von UKRD

EWD 75/40

OK=20cm

von UKRD

EDD 10/10

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 80/30

OK=UKRD

EWD 35/25

OK=45cm von UKRD

EWD 80/40

OK=UKRD

EWD 30/30

OK=UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 20/20
OK=UKRD

EWD 20/20
OK=UKRDEWD 20/20

OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 40/20

OK=UKRD

EWD 40/20

OK=UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 60/30
OK=UKRD

Steg als Trennung

EWD 60/25

UKRD

EWD 35/25

OK=45cm von UKRD

EWD 35/25

OK=25cm von UKRD

EDD 30/22

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 40/35
OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 80/30

OK=UKRD

EWD 40/25

OK=30cm
von UKRD

Steg als Trennung

Steg als
Trennung

EWD 40/30

OK=25cm
von UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

2 x ERH DN 100

Achse 20 UKRD

2 x ERH DN 100

Achse 20 UKRD

2 x ERH DN 100

Achse 20 UKRD

2 x ERH DN 100

Achse 20 UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EWD 60/30

OK=15cm UKRD

EBD 30/25

EBD 27/20

EWD 40/20

OK=UKRD

EDD 30/22

2 x ERH DN 100

Achse 20 UKRD

EWD 65/25cm

OK=UKRD

EWD 40/25

OK=15cm von UKRD

EWD 40/25

OK=15cm von UKRD

EWD 30/25

OK=25cm

von UKRD

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 30/25

OK=15cm von UKRD

EWD 10/10

OK=UKRD

EWD 10/10

OK=UKRD

EWD 10/10

OK=UKRD

EWD 30/25

OK=UKRD

EWD 30/25

OK=UKRD

EWD 65/25cm

OK=UKRD

EWD 75/40

OK=20cm

von UKRD

EDD 30/27

EWD 30/25

OK=UKRD EWD 35/25

OK=25cm

von UKRD

EWD 40/20

OK=20cm UKRD

EBD 80/20

EBD 80/20

EWD 40/30

OK=25cm
von UKRD

EWD 40/25

OK=30cm
von UKRD

EBD 40/20

EBD 60/20

EWD 40/30

OK=UKRD

EWD 30/30

OK=UKRD

EBD 20/15

EWD 60/30
OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

EWD 45/30
OK=UKRD

EWD 40/20

OK=UKRD

EWD 10/10

OK=UKRD

EBD 40/15

EWD 20/15

OK=UKRD

EWD 30/30

OK=UKRD

EWD 20/15

OK=UKRD

EWD 10/10

OK=UKRD
EDD 30/22

EWD 20/15

OK=UKRD

EWD 30/20

OK=20cm

von UKRD

EWD 20/15

OK=20cm von UKRD

EWD 75/40

OK=20cm

von UKRD

EWD 80/40

OK=UKRD

EWD 20/20
OK=UKRD

EWD 20/20
OK=UKRD

EWD 40/30
OK=UKRD

Einfügepunkt
A/10

Sämtliche ELT Trocken Aussparungen wurden geändert

Lüftungs Trockenbauaussparungen an ELT angepasst

ELT Trockenbauaussparungen angepasst

G
S

TB-UZ 10cm

UK=+1,95

UA-Profile

4mm Stärke

UA-Profile

4mm Stärke

UA-Profil

4mm Stärke

UA-Profil

4mm Stärke

S
ch

uh
re

ga
l

BT1.00.E01.33

Besprechung

Parkett (BA02.1)

31,14 m2

BT1.00.E01.27

Waschraum

Fliesen (BA02.3)

6,16 m2

BT1.00.E01.25

Schlafraum Krippe

Parkett (BA02.1)

16,26 m2

BT1.00.E01.26

Sanitär

Fliesen (BA02.3)

10,42 m2

BT1.00.E01.24

Krippengruppe

Parkett (BA02.1)

40,98 m2

BT1.00.E01.22

Besprechung

Parkett (BA02.1)

12,49 m2

BT1.00.E01.11
Ruheraum altersg. Gruppe
Parkett (BA02.1)
24,87 m2

BT1.00.E01.19
Mehrzweckraum
Parkett (BA02.1)
59,57 m2

BT1.00.E01.01
Windfang
Sauberlaufteppich (BA04.5)
10,11 m2

BT1.00.E01.32

Sozialraum

Parkett (BA02.1)

18,52 m2

BT1.00.E01.18

Geräteraum

Parkett (BA02.1)

12,73 m2

BT1.00.E01.12
Ruheraum Kinder
Parkett (BA02.1)
29,27 m2BT1.00.E01.02

KIWA
Fliesen (BA02.3)
9,37 m2

BT1.00.E01.05
kreat. Arbeiten
Parkett (BA02.1)
14,03 m2

BT1.00.E01.16
Leitung
Parkett (BA02.1)
13,30 m2

BT1.00.E01.17
Putzraum
Fliesen (BA02.3)
6,48 m2

BT1.00.E01.23

Garderobe

Sauberlaufteppich (BA04.5)

8,12 m2

BT1.00.E01.31

AR
Parkett (BA02.1)

22,30 m2

BT1.00.E01.28

WC
Fliesen (BA02.3)

2,10 m2

BT1.00.E01.14
WC
Fliesen (BA02.3)
1,55 m2

BT1.E01.34

Aufwärmküche

Fliesen (BA02.4)

35,67 m2

BT1.00.E01.20

Essbereich

Linoleum (BA02.2)

42,12 m2

BT1.00.E01.05
Kindergruppe
Parkett (BA02.1)
45,08 m2

BT1.00.E01.08
Nebenraum
Parkett (BA02.1)
20,09 m2

BT2.00.01.02

Begegnungsbereich/Bistro

Linol

91,31 m2

BT2.00.01.09

Windfang

Sauberlaufteppich (BA04.5)

4,23 m2

BT2.00.ALL.01

TH BT2.01

Fliesen/Feinsteinzeug (BA04.1)

12,38 m2

BT1.00.ALL.01
TH BT1.01
Fliesen/Feinsteinzeug (BA04.1)
17,52 m2

BT2.00.ALL.02

TH BT2.02

Fliesen/Feinsteinzeug (BA04.1)

27,42 m2

BT1.00.E01.30

WC
Fliesen (BA02.3)

2,45 m2

BT1.00.E01.29

Umkleide

Parkett (BA02.1)

13,26 m2

BT1.00.E01.07
Kindergruppe
Parkett (BA02.1)
45,08 m2

BT1.00.E01.14
Nebenraum
Parkett (BA02.1)
20,31 m2

BT1.00.E01.03
Gang
Linoleum (BA02.2)
164,36 m2

BT1.00.E01.21

Beh. WC

Fliesen (BA02.3)

4,72 m2

BT1.00.E01.09
Nebenraum
Parkett (BA02.1)
20,03 m2

BT1.00.E01.13
Sanitär
Fliesen (BA02.3)
25,95 m2

BT1.00.E01.04
Garderobe
Sauberlaufteppich (BA04.5)
22,92 m2

BT1.00.E01.10
altersg. Gruppe
Parkett (BA02.1)
45,03 m2

BT2.00.ALL.02

Lift
2,31 m2

BT
1.

00
.A

LL
.0

2

Li
ft

2,
31

 m
2

BT1.00.ALL.03
TH BT1.02
Beton
1,98 m2

BT2.00.01.06

beh. WC

Fliesen (BA03.5)

5,62 m2

BT2.00.01.03

VRParkett (BA03.1)

5,12 m
2

BT2.00.01.10

Büro (SpDi)

Linoleum (BA03.4)

10,69 m2

BT2.00.01.12

Behandl.(PIA)

Linoleum (BA03.4)

10,22 m2

BT2.00.01.23

Arbeitsbereich

Parkett (BA03.2)

99,31 m2

BT2.00.01.16

Büro (GPZ)

Linoleum (BA03.4)

14,73 m2

BT2.00.01.22

Arbeitsbereich

Parkett (BA03.2)

36,23 m2

BT2.00.01.17

Büro (GPZ)

Linoleum (BA03.4)

15,50 m2

BT2.00.01.21

WC
Fliesen (BA03.5)

1,50 m2BT2.00.01.20

WC
Fliesen (BA03.5)

1,50 m2BT2.00.01.19

WC
Fliesen (BA03.5)

2,18 m2

BT2.00.01.11

Büro (PIA)

Linoleum (BA03.4)

13,98 m2

BT2.00.01.18

Arbeitsbereich

Parkett (BA03.2)

43,03 m2

BT2.00.01.15

Büro (GPZ)

Linoleum (BA03.4)

11,06 m2

BT2.00.01.08

Erschließung

Linoleum (BA03.3)

65,13 m2

BT2.00.01.13

Küche

Fliesen (BA03.6)

27,79 m2

BT2.00.01.14

Vorrat

Fliesen (BA03.6)

7,35 m2

BT2.00.01.24

WF
Sauberlaufteppich (BA04.5)

4,14 m2

BT2.00.01.07

Technik

Parkett (BA03.1)

4,48 m2

BT2.00.01.01

Windfang

Schmutzfangmatte

3,44 m2

BT2.00.01.05

WC
Fliesen (BA03.5)

1,50 m2

BT2.00.01.04

WC
Fliesen (BA03.5)

1,56 m2

S04

Gartenhaus
5m2

Gartenhaus
5m2

R
in

ne

R
in

ne
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